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SYSTEMTJENESTE- OG MARKEDSUTVIKLINGSPLAN 

2009 
 
S A M M E N D R A G 

Formålet med dokumentet er å beskrive system- og balansetjenester som benyttes i kraftsystemet, 

hensikten med dem, hvordan de anskaffes og aktiveres, samt volum og priser for de enkelte tjenestene. 

Dokumentet adresserer også energimarkedene og hvordan man forventer seg utviklingen her. Formålet 

er videre å beskrive hvordan Statnett forventer at utviklingen vil bli innenfor dette området på bakgrunn 

av endringer i energimarkedet og kraftsystemet i årene framover, samt våre prioriteringer for å 

håndtere denne utviklingen. 

Frekvenskvaliteten i det nordiske synkrone systemet har blitt svekket de siste årene. Det må derfor gjøres 

endringer knyttet til balansering av systemet. Nødvendige virkemidler i nordisk sammenheng diskuteres 

nå i ENTSO-E RGN. Noen endringer er allerede iverksatt. Endringene kan deles i to kategorier, en 

forbedret og mer kontrollert planlegging og effektuering av produksjonsendringer og en forbedret og 

mer omfattende automatisk regulering av ubalansen i systemet. Implementering av automatisk 

sekundærregulering, LFC (Load Frequency Control), er en del av dette. 

Behovet for ny praksis er hovedsakelig initiert av flere HVDC-forbindelser mellom det nordiske 

synkronsystemet og kontinentet i kombinasjon med den generelle markedsutviklingen. På sikt er det en 

forutsetning for ytterligere forbindelser at hele kontrollapparatet endres både teknisk og administrativt. 

TSOene må ha mer direkte inngripen i produsentenes reguleringssystemer, fortrinnsvis med automatiske 

reguleringsfunksjoner. For å få til dette, vil det blant annet bli nødvendig med investeringer i nytt eller 

forbedret kontrollsystem hos produsentene.  

Det kan hentes ut både økonomiske og miljømessige gevinster ved å la norsk vannkraft operere som 

svingprodusent mot omverden. Dette kan gjøres gjennom døgnregulering. En ytterligere kobling av 

elspotmarkedet mot nye markeder vil bidra til en slik gevinst. Det samme gjelder implementering av 

óintra dayó-løsninger. Utveksling av system- og balansetjenester vil også kunne få en stor økonomisk 

verdi. 

Det må derfor vurderes hvordan tilgjengelig kapasitet på utvekslingsforbindelser skal disponeres. I 

perioder der det er ledig kapasitet etter óday aheadó-klarering, vil denne kunne frigis for 

balansejustering for aktører (elbas). Videre vil det være interesse for å handle LFC og tertiærregulering 

i de områder som er mest prisgunstig. Reservering av kapasitet for utveksling av system- og 

balansetjenester er også aktuelt. 

Den generelle utviklingen i energimarkedene i nordvest Europa trekker i retning av at markedsdesignet 

blir mer effektivt slik at eksisterende forbindelser blir bedre utnyttet. Dette kan bety oftere skifte av 

flytretning og økende interesse for utveksling av system- og balansetjenester. En slik utvikling innebærer 

økte muligheter og utfordringer for det norske kraftsystemet. 

Økt integrering av markedene i Europa vil tvinge fram en harmonisering av de ulike produktene. Dette 

kan blant annet innebære at man i Norden må innføre kortere tidsoppløsning for enkelte produkter hvor 

kvartersoppløsning synes mest nærliggende. En slik endring vil medføre betydelige omlegginger og 

kostnader. Det er viktig å se de ulike markedssegmentene i sammenheng for å oppnå et vellykket 

totaldesign i fremtiden. Systemtjeneste- og markedsutviklingsplan vil kunne bidra til en slik utvikling. 
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Hovedmål de nærmeste år  
 

Á Styrke frekvenskvaliteten i det nordiske systemet og sikre leveringskvalitet 

Á Forberede systemdrift på økt utvekslingskapasitet og økt innslag av uregulerbar 

produksjon 

Á Forberede og implementere økt salg av system og balansetjenester til kontinentet og 

Norden  

 

Handlingsplan for de kommende to år 
Hovedelementer av endringer som planlegges gjennomført i løpet av de kommende to år: 

Á Etablering av markedskopling óday aheadó mellom Norden og kontinentet. Det jobbes i 

flere ulike sammenhenger med dette. En fullverdig kopling mellom Norden og óCentral 

Western Europeó (CWE) forventes i lßpet av 2011. 

Á Implementering av Load Frequency Control (LFC) i Norge og muligens i hele Norden. En 

realistisk tidsplan for realisering av dette er i løpet av 2010. 

Á Utveksling av system- og balansetjenester og/eller óintra dayó-handel over NorNed. 

Dette har delvis sammenheng med overstående punkter og implementering forventes i 

2011. 

Á Forbedret planlegging av balansen i Norden. Konkret planlegges blant annet 

implementering av kvartersplaner for produksjon i hele Norden og et forbedret 

fellessystem på IT-siden hos de nordiske TSOene. Tidsplan for fullstendig 

implementering er tidligst 2011. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Hensikt 
Hensikten med dette dokumentet er å beskrive system- og balansetjenester som benyttes i kraftsystemet, 

hensikten med dem, hvordan de anskaffes og aktiveres, samt aktuelle volum for de enkelte tjenestene. 

Videre beskrives hvordan Statnett forventer at utviklingen vil bli innenfor dette området på bakgrunn av 

endringer i energimarkedet og kraftsystemet i årene framover.  Systemtjeneste- og 

markedsutviklingsplan utkom første gang i 2008.  

Statnett har som ambisjon å gjennomføre en årlig gjennomgang av planen og en hovedrevisjon annet 

hvert år. Det er en intensjon at systemtjeneste- og markedsutviklingsplan skal være underlag for innspill 

fra kundeorganisasjoner og enkeltaktører, slik at dette kan hensyntas i Statnetts arbeid med system- og 

balansetjenester generelt og systemtjeneste- og markedsutvikling spesielt.  

1.2 Bakgrunn for system- og balansetjenester 
Kraftsystemet representerer en sentral infrastruktur for et moderne samfunn. En sikker strømforsyning 

beskrives som óen sikker leveranse av kraft med tilstrekkelig spenningskvalitetó. Elektrisitet m¬ 

produseres i samme øyeblikk som den forbrukes. Balansering av produksjon og forbruk i et synkront 

kraftsystem er derfor avgjørende for å ha en akseptabel driftssikkerhet i systemet. 

For å ha kontroll med balanse og driftssikkerhet, er ansvaret for balanseringen og driftssikkerheten i 

kraftsystemet gitt til systemansvarlige nettselskaper (Transmission System Operator ð TSO) i europeiske 

land med liberalisert kraftforsyning. Statnett er ved konsesjon gitt myndighet til å utøve systemansvaret i 

det norske kraftsystemet. Statnett er også ved konsesjon pålagt et ansvar for tilrettelegging av 

kraftutveksling med utlandet.  

Med liberaliseringen har vi fått en oppdeling og rendyrking av konkurranseutsatte oppgaver og 

monopoloppgaver. I balanseringen av kraftsystemet benyttes i stor grad markedsløsninger for å oppnå 

en effektiv ressursbruk og god samfunnsøkonomi.  

Tjenester som har en aktiveringstid fra sekunder til noen minutter, benevnes her systemtjenester. Dette er 

tjenester som er nødvendige for at kraftsystemet skal fungere tilfredsstillende teknisk og gi en 

akseptabel leveringskvalitet. Systemtjenestene bidrar til den momentane balanseringen av kraftsystemet. 

Tjenester med lengre aktiveringstid, fra 2-3 minutter til i dag 15 minutter, betegnes her balansetjenester. 

Disse benyttes primært til å balansere produksjon og forbruk over tid (mer enn 15 minutter). 

1.3 Dokumentbeskrivelse  
Kapittel 1:  Hensikten med dokumentet. Kort om dagens kraftsystem og behovet for det vi kaller 

system- og balansetjenester.  

Kapittel 2:  Norske og europeiske lover og forskrifter med betydning både på et overordnet og et 

mer detaljert nivå. Statnetts konsesjoner for tilrettelegging av utveksling med utlandet. 

Kapittel 3:  Markeder og planleggingen frem til en time før driftstimen. I denne fasen planlegger 

aktørene gjennom energimarkedet balanse mellom egne rettigheter og forpliktelser. 

Parallelt anskaffer TSOen nødvendige system- og balansetjenester.  

Kapittel 4:   Beskrivelse av kriterier for god markedsdesign og årsaker til at dagens løsninger er 

valgt. 

Kapittel 5:  Dagens system- og balansetjenester. Behov, produktutforming og volum.  
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Kapittel 6: Forventet utvikling av system- og balansetjenester på kort sikt, 2010-2011, basert på 

beslutninger som er tatt eller hvor prosessene har kommer nær en realisering.  

Kapittel 7:  Sannsynlig utvikling av system- og balansetjenester på lengre sikt basert på forventede 

endringer i rammebetingelser.  

Kapittel 8:  Oppsummering 

Kapittel 9:  Vedlegg 
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2 RAMMEVERK 

2.1 Energiloven, energilovforskriften og systemansvarsforskriften  

2.1.1 Energiloven 

Energiloven av 29. juni 1990 nr. 50 gir rammene for kraftforsyningen i Norge. Lovens og tilhørende 

forskrifters virkeområde er norsk landterritorium, og energilovens § 1-2 slår fast at loven skal sikre at 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en 

samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir 

berørt. Dette formålet gjelder som en generell, overordnet regel for alle rammebetingelser. Loven ble 

sist endret fra 01. januar 2007 i forbindelse med EUs elmarkedsdirektiv 2003/54 EC og forordning 

1228/2003 om grenseoverskridende handel med elektrisitet. De viktigste forskriftene under energiloven 

er, sett i forhold til system- og balansetjenester, energilovforskriften (sist endret fra 01. januar 2007) og 

systemansvarsforskriften (sist endret fra 01. mars 2009). 

2.1.2 Energilovforskriften 

§ 5A-1 i energilovforskriften slår fast at den systemansvarlige skal sørge for at det til enhver tid er 

momentan balanse mellom samlet produksjon og samlet bruk av kraft hensett til kraftutvekslingen med 

tilknyttede utenlandske systemer. Det skal legges til rette for en tilfredsstillende leveringskvalitet i alle 

deler av landet.  

Systemansvarlig skal samordne disposisjonene til alle som eier eller helt eller delvis driver produksjon 

eller nett, omsettere, sluttbrukere samt organisert markedsplass i medhold av energiloven § 4-5, for å 

sikre momentan balanse, og systemansvarlig skal være nøytral og uavhengig i forhold til aktørene i 

kraftmarkedet. Systemansvarlig skal i størst mulig grad benytte virkemidler som er basert på 

markedsmessige prinsipper, herunder drive og utvikle et regulerkraftmarked. 

2.1.3 Forskrift om systemansvaret (FoS) 

Forskrift om systemansvaret (FoS) inneholder flere konkrete regler som omhandler systemtjenester, blant 

annet: 

§ 8 Anmelding, planlegging av produksjon og effektregulering 

§ 9 Regulerstyrke og effektreserve 

§ 15 Spenningsregulering og utveksling av reaktiv effekt 

§ 21 Systemvern 

Ved siste FoS-endring (01.mars 2009) ble det gjort endringer i flere av paragrafene knyttet til 

systemtjenester og betaling for disse. FoS gav tidligere anvisning til at betaling for administrativt 

fastsatte pålegg skulle fastsettes gjennom avtale mellom systemansvarlig og konsesjonær. Etter endring 

01.mars 2009 gir FoS anvisning til at betaling skal fastsettes av systemansvarlig gjennom vedtak og i 

stßrst mulig grad knyttes opp mot óaktuelle markedspriseró.  

Se også vedlegg 1 og www.nve.no for nærmere detaljer.  

Forum for systemtjenester ble opprettet våren 2009. Bakgrunnen for dette var at NVE ba 

systemansvarlig om å styrke dialogen med representanter for bransjen og reetablere egnede faste fora 

for dialog om og utvikling av systemtjenester. Dette er blitt en møteplass hvor systemansvarlig og aktører 

kan diskutere problemstillinger knyttet til justering av eksisterende og utvikling av nye systemtjenester 

etter FoS § 27. Invitasjon til deltagelse går til bransjeorganisasjonene Energi Norge, Norsk Industri og 

http://www.nve.no/
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Distriktenes Energiforening (Defo), som skal sikre relevant og representativ deltagelse fra sine 

medlemmer.   

2.2 Utenlandskonsesjoner 
I medhold av energiloven § 4.2 er Statnett tildelt konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med 

utlandet. Konsesjonen gir en rekke føringer for hvordan kraftutvekslingen med nordiske land skal 

organiseres og tilrettelegges. Blant annet fastsettes det at kraftutvekslingen skal basere seg på 

kraftomsetningen i elspotmarkedet til Nord Pool Spot (NPS) og på Nordisk systemdriftsavtale (se 2.3.2). 

Videre har Statnett 15. desember 2004 fått konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med 

Nederland hvor det fastsettes at utvekslingen primært skal basere seg på spotomsetningen på NPS og 

APX, sekundært på avtale mellom Statnett og TenneT for utveksling av system- og balansetjenester. Se 

for øvrig vedlegg 2 for flere detaljer.  

2.3 Europeisk og nordisk rammeverk 

2.3.1 Gjeldende EU rammeverk 

De overordnede rammene for elektrisitetsmarkedet i Europa er trukket opp i EU-direktiv 2003/54/EC 

av 26. juni 2003 om felles regler for det interne elektrisitetsmarkedet og i tilhørende forordning EC No. 

1228/2003 også datert 26. juni 2003. EU vedtok 13. juli 2009 et nytt direktiv, 2009/72/EC, som skal 

erstatte direktiv 2003/54/EC. Samtidig ble også ny forordning, 714/2009 til erstatning for 

1228/2003 vedtatt. Virkningene av nytt direktiv og ny forordning vil bli vurdert og innarbeidet i neste 

utgave av SMUP. 

I direktivet, kapittel I artikkel 2 Ä 17, er det gitt en definisjon p¬ óancillary servicesó: Det er alle tjenester 

som er nødvendig for driften av et transmisjons- eller distribusjonssystem. 

I kapittel IV artikkel 9 punkt c) om oppgavene for TSOer heter det at: -- TSOen skal være ansvarlig for 

å sikre et driftssikkert, pålitelig og effektivt kraftsystem, og i den sammenheng sikre tilgjengeligheten av 

alle nødvendige system- og balansetjenester (Ancillary services). 

Forordning 1228/2003 omhandler vilkårene for adgang til overføringsnettene for grenseoverskridende 

handel med elektrisitet. I vedlegg til forordningen finnes det et antall retningslinjer. Spesielt er 

retningslinjer for flaskehalshåndtering av interesse. Gjeldende retningslinjer for flaskehalshåndtering ble 

vedtatt 8. november 2006 og gjelder fra 1. desember 2006. 

Ifølge retningslinjene § 2.1 skal metoder for flaskehalshåndtering være markedsbasert for å kunne 

tilordne kapasitet over grensene på en effektiv måte. For dette formål skal kapasitet tilordnes gjennom 

eksplisitt (bare kapasitet) eller implisitt (kapasitet og energi) auksjon. Begge metodene kan sameksistere 

p¬ samme forbindelse. For óintra dayó-handel kan kontinuerlig handel benyttes. 

I henhold til § 3.2 skal det innen regioner foreligge en felles koordinert metode for flaskehalshåndtering. 

Det er etablert 7 regioner, der Northern Europe (Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Polen) og 

North-West Europe (Benelux, Tyskland og Frankrike) er mest relevante for Norge. I det praktiske 

arbeidet innen regionene er NWE erstattet med Central West Europe (CWE). 

EU - Parlamentet har vedtatt 3. elmarkedspakke som blant annet innebar opprettelse av europeiske 

organisasjoner for TSOer, ENTSO-E, og regulatorer, ACER. Statnett har vært medlem i Nordel og ETSO. 

Fra 1. Juli 2009 ble disse organisasjonene erstattet av ENTSO-E (European Network of Transmission 

System Operators for Electricity). ENTSO-E har en formell rolle i utarbeidelse av europeisk regelverk i 

forhold til Kommisjonen. ENTSO-E består av tre komiteer, plan-, drift- og marked. Under de ulike 

komiteene er det både funksjonsgrupper og regionale grupper. 
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2.3.2 Nordisk systemdriftsavtale 

Systemdriftsavtalen inneholder reglene for driften av det sammenkoblede nordiske kraftsystemet. I 

avtalens § 6 refereres til driftssikkerhetsprinsipper for den løpende systemdriften og disse beskrives i 

bilag 2 og 3 til avtalen.  

Driftsvilkårene for forbindelsene mellom delsystemene omtales i § 7 og utdypes nærmere i bilagene 7.1-

7.7. 

Systemtjenester er omtalt i § 9. Her framgår det at partene skal oppfylle driftssikkerhetsprinsippene i § 

6 gjennom å sikre tilgang på systemtjenester innen eget delsystem. Når det er mulig kan partene 

samordne og utveksle systemtjenester med hverandre.  

Partene skal arbeide for harmonisering av vilkårene for å få tilgang til systemtjenester fra selskaper i de 

respektive delsystemer. Systemtjenester og utveksling av dem er nærmere beskrevet i bilag 6 til avtalen. 

Partene i systemdriftsavtalen er ikke endret etter opprettelsen av ENTSO-E. ENTSO-E regional gruppe 

Norden (RGN) har nå ansvaret for å følge opp avtalen. Se www.entose.eu for nærmere detaljer.  

Market Integration Design Project (MIDP) er et samarbeidsprosjekt mellom TSOer, regulatorer, børser, 

tradere og Eurelectric hvor europeisk markedsdesign blir diskutert. I diskusjonene inngår spørsmål om 

prissikring, óday aheadó-marked, óintra dayó-markeder og system- og balansetjenester.  Resultatet av 

dette arbeidet vil når det er klart, kunne få betydning for hvordan utveksling av disse tjenestene kan skje 

framover. 

2.3.3 ENTSO-E Regional Group Continental Europe óOperational handbookó 

UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) er den tidligere 

samarbeidsorganisasjonen for TSOer for kordinert drift av det synkrone kraftsystemet i kontinental 

Europa. Tilsvarende Nordel er denne nå erstattet av ENTSO-E Regional Group Continental Europe (RG 

CE) 

óOperational Handbookó er en samling av alle relevante tekniske standarder og anbefalinger til støtte 

for en sikker teknisk drift av det sammenkoblede tidligere UCTE nettet. Det omfatter bl.a. prinsipper for 

last frekvens regulering (LFC), krav til reserver og driftssikkerhetskriterier. Håndboken er bygd opp med 

et antall policies og et antall vedlegg. Håndboken gir verdifull informasjon både med tanke på salg av 

tjenester til det tidligere UCTE området og i arbeidet med harmonisering i Europa. 

De sentrale delene i forhold til system- og balansetjenester er policy 1 óLoad Frequency Control and 

Performanceó og tilhßrende vedlegg óAppendix 1 Load Frequency Control and Performanceó. Her 

beskrives i detalj kravene til sikker drift av det kontinental europeiske kraftsystemet, hvordan styring og 

regulering er bygget opp, krav til reserver og organisering og mulig utveksling av tjenester. 
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3 DAGENS ENERGIHANDEL 

Norge er del av et felles nordisk kraftmarked som omfatter Danmark, Finland, Norge, og Sverige, og 

som blir organisert av Nord Pool Spot. All transmisjonskapasitet mellom områdene i Norden blir gitt til 

børshandel, og fysiske bilateral kontrakter kan således ikke inngås direkte over områdegrenser. Det 

fysiske kraftmarkedet består av elspot (døgnmarked for handel med timeskontrakter) og elbas (óintra 

dayó-marked for justeringshandel inntil en time før driftstimen).  

I 2008 ble 299,4 TWh (70,1 %) av det totale nordiske forbruket av elektrisk kraft handlet over Nord 

Pools fysiske marked. Av dette ble 297,7 TWh omsatt i elspot og 1,8 TWh i elbas. Elspot markedet 

setter en solid referansepris for elektrisk kraft time for time i hele det nordiske kraftsystemet, og danner 

et godt grunnlag for det finansielle kraftmarkedet.  

3.1 óDay aheadó-handel 
I nåværende markedsregime i Norden starter balanseringen av kraftsystemet gjennom den fysiske 

børshandelen og bilaterale kontrakter dagen før driftsdøgnet. I Norden er det et krav, gjennom Nord 

Pool sin aktøravtale og dessuten i Norge gjennom Forskrift om systemansvaret, at denne handelen skal 

skje slik at aktørene er i balanse etter at elspot er klarert. Foreløpige produksjonsplaner for neste dag 

skal rapporteres til Statnett innen kl. 19:00 og kan deretter korrigeres inntil 45 minutter før driftstimen.  

3.1.1 Elspot 

I elspot handles det fysiske timeskontrakter for neste døgn. Det nordiske markedet er delt inn i 

anmeldingsområder, eller elspotområder. Finland og Sverige er ett område hver. Danmark er delt i 2 

områder, mens Norge for tiden er delt i 3 områder. Et fjerde område opprettes i Norge fra januar 

2010. For Norges del kan antall elspotområder endres avhengig av langvarige flaskehalser i det norske 

nettet. I tillegg til de nordiske områdene, opererer også Nord Pool Spot Kontek området som omfatter 

Vattenfall Europe Transmissions kontrollområde i Tyskland. Budene må meldes inn separat for hvert 

elspotområde. Budene sendes til Nord Pool Spot innen kl. 12:00 og resultat fra auksjonen blir publisert 

før kl. 13:30. 

TSOene fastsetter kapasitet mellom elspotområdene. Basert på kapasitet mellom områdene og bud fra 

aktørene, regner Nord Pool Spot ut pris for hvert område og den resulterende flyt mellom områdene. 

Denne typen auksjon hvor kapasitet blir auksjonert sammen med energi, blir referert til som implisitt 

auksjon. Dersom flyt mellom to anmeldingsområder er mindre enn tilgjengelig kapasitet mellom de to 

områdene har man ingen flaskehals og prisen i de to områdene vil være den samme. 

Dersom det er flaskehals mellom to områder, vil det gå en flyt fra lavprisområdet til høyprisområdet. 

Dette resulterer i en flaskehalsinntekt som er lik prisdifferansen multiplisert med kapasiteten mellom de to 

områdene. 

Svenska Kraftnät og Fingrid har nylig offentliggjort sine vurderinger av behovet for en ytterligere 

oppsplitting av det nordiske markedet i flere pris/budområder. I Sverige foreslås en oppsplitting i fire 

prisområder mens det i Finland foreslås å beholde landet som ett område.    

3.1.2 Markedskopling mot Nederland 

Den avtalte handelsløsningen over NorNed-kabelen mellom Norge og Nederland er implisitt auksjon, 

men i en interimsperiode benyttes eksplisitt auksjon. Dette er i hovedsak på grunn av at man ikke har 

lykkes å harmonisere lukketidene (Gate Closure Time, GCT) for markedene i Norden og Nederland. 

I den eksplisitte auksjonen byr man på kapasitetsrettigheter. Disse budene sendes inn før kl. 09:45 og 

resultat av auksjonen publiseres kl. 10:15. Deretter må de som har fått tilslag på kapasitet bestemme 
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hvor mye av denne som skal benyttes. For import til Nederland skal dette bys inn på APX, dvs. innen kl 

11:00. På norsk side må all benyttet kapasitet bys inn på Nord Pool Spot innen kl 12:00. 

3.2 òIntra dayó-handel (elbas) 
Et óintra dayó-marked i nordisk sammenheng er en organisert markedsplass for balanseansvarlige som 

ßnsker ¬ handle seg i balanse etter at elspotprogrammet er kjent, men fßr driftstimen. Et óintra dayó-

marked tilbyr en annerledes omsetningsform enn handelen i elspot, ved at det her er kontinuerlig handel 

hvor kjøps- og salgsbud koples inntil en time før driftstimen. Fordi det er kontinuerlig handel dannes det 

ikke én klareringspris slik som i elspot eller regulerkraftmarkedet (RKM). Handler gjennomføres 

fortløpende tilsvarende kjøp og salg i et aksjemarked. Parter kjenner ikke hverandres identitet, og alle 

aktører handler med Nord Pool Spot som motpart. 

Rollene i dette markedet er imidlertid som for elspotmarkedet. Handel mellom elspotområder i dette 

markedet forutsetter ledig kapasitet i nettet. De systemansvarlige har ansvaret for å sette kapasiteten 

mellom elspotområdene. Mulighetene for handel mellom elspotområder vil være bestemt av total 

handelskapasitet og handelen som alt er gjort i elspot. Dersom det fremdeles er ledig kapasitet kan de 

systemansvarlige gi denne kapasiteten til óintra dayó-markedet. Til forskjell fra elspotmarkedet vil 

kapasiteten i óintra dayó-markedet kunne endres av TSOene i begge retninger, men allerede inngåtte 

kontrakter står fast. Kapasiteten vil oppdateres regelmessig. I spesielle tilfeller der driftsikkerheten 

krever det, kan markedet óstengesó ved at kapasiteten for videre handel mellom elspotomr¬dene settes 

til 0.   

Elbas ble implementert i Norge 4. mars 2009. Så langt har handelsvolumene vært svært små, men det 

forventes en viss økning etter hvert som aktørene venner seg til nye rutiner. Innføringen av topris-

avregning for produksjon fra høsten 2009 kan også etter hvert påvirke volumet. 

Statnett vurderer en justert modell for óintra dayó handel hvor det foretas en kapasitetsauksjon for 

handel over mellomriksforbindelser før den kontinuerlige energihandelen åpnes. Motivasjonen for 

modellen er å søke å øke norsk verdiskapning. Det vil være nærliggende å teste ut konseptet på en 

HVDC-kabel i første omgang. 

3.3 Finansiell krafthandel 
I Norden foregår det både bilateral og børsorganisert finansiell handel. For den børsorganiserte 

handelen danner elspotmarkedet et godt grunnlag for det finansielle kraftmarkedet som blir drevet av 

Nord Pool. På Nord Pool er det mulig å handle dag-, uke-, måned-, kvartal-, og årskontrakter. 

Årskontrakter kan handles 5 år frem i tid. Det kan handles kontrakter med referanse til spotpris i 

Norden, Tyskland, og Nederland. I tillegg til kontraktene nevnt over finnes det også CfDs (Contract For 

Differences). Dette er kontrakter som refererer til differansen mellom systempris og områdepris.  

I det sentrale Europa utveksles kraften mellom landene i stor grad som fysiske kontrakter der det må 

kjøpes aksess til nettet for å kunne overføre. Da det har blitt etablert flere kraftbørser innen området 

blir det diskutert om ikke slike rettigheter like godt kan sikres ved bruk av finansielle 

transmisjonsrettigheter. Da Norden innførte sitt kraftmarked på slutten av 90-tallet ble det bestemt at 

det ikke skulle tilbys fysiske transmisjonsrettigheter mellom landene og aktørene har løst problemstilingen 

ved bruk av bilaterale finansielle kontrakter og ved handel av CfD på Nord Pool. 

Det finansielle markedet benyttes både av aktører som ønsker å prissikre kjøp/salg av elektrisk kraft og 

aktører som ønsker å spekulere på prisforskjeller i markedet. I 2007 ble 1060 TWh handlet på det 

finansielle markedet, og totalt ble 2369 TWh clearet på Nord Pool Clearing.  
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3.4 Bilateral handel internt i Norden og mot Tyskland/Polen/Estland/ 
Russland 

Tradisjonelt har det vært utstrakt bilateral handel av fysiske kraftkontrakter av kort og lang varighet. 

Etter dereguleringen av kraftmarkedet i Norge i begynnelsen av 90-tallet har volumet av slike 

kontrakter avtatt. I tillegg til fysiske bilaterale kontrakter inngått i det bilaterale markedet finnes det 

også industrikontrakter hvor prisen i sin tid ble fastsatt av Stortinget. Disse kontraktene er nå i ferd med 

å gå ut. 

Fysiske, bilaterale kontrakter kan bare handles innen et elspotområde, og ikke mellom flere områder. I 

tillegg handles det fysiske, bilaterale kontrakter på SwePol, Baltic cable, EstLink, og forbindelsen mellom 

Finland og Russland. 
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4 MARKEDSDESIGN FOR SYSTEM- OG BALANSETJENESTER 

Statnett fastlegger omfang og i stor grad metode for anskaffelse av system- og balansetjenester. 

Anskaffelsen kan gjøres på mange ulike vis og vil utvikle seg over tid. Ved utforming av metoder for å 

sikre behovene vurderes produktdefinisjon, tjenesteutforming, anskaffelsesmetode og tidspunkter for kjøp 

av de ulike tjenestene både isolert sett og i forhold til hverandre. Dette aktualiserer spørsmålet om hvilke 

mål og hensyn Statnett tar ved utforming av bruk og anskaffelse av system- og balansetjenestene. Dette 

drøftes i dette kapitlet. Først drøftes hvilke mål Statnett har for markedsdesignet. Videre diskuteres 

hensyn som tas i valget mellom markedsbaserte løsninger, administrative pålegg eller krav til å yte 

system- og balansetjenester.  

Andre viktige forhold i et godt markedsdesign er blant annet varigheten på kontraktene Statnett har 

med de ulike tilbydere og rekkefølgen i anskaffelse. Dette drøftes ikke generelt i dette kapitlet, men 

kommenteres i kapittel 5, der hver systemtjeneste gjennomgås for seg.  

4.1 Målsetninger 
Statnetts utgangspunkt for arbeidet med system- og balansetjenester kommer fra hensikten med 

energiloven. Denne er gitt i § 1-2: óLoven skal sikre at produksjon, omforming, overfßring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til 

allmenne og private interesser som blir berßrt.ó  

Det betyr at valg av markedsdesign skal bidra til en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse. 

Statnett skal benytte den kombinasjon av systemtjenester som er best i forhold til en effektiv drift og 

utvikling av det norske kraftsystemet.  

Statnett tar videre mål av seg å bidra til å øke verdiskapingen av fleksibiliteten som ligger i et 

vannkraftbasert system, inklusive verdien ved utveksling av tjenester med andre land. Statnett ønsker å 

handle system- og balansetjenester med andre land på en slik måte at en rimelig andel av 

handelsgevinsten tilfaller norske aktører (norske produsenter, konsumenter og systemansvarlig).  

4.2 Anskaffelse av tjenestene 
Statnett kan sikre tilstrekkelig volum av de enkelte tjenestene på ulike måter. Det viktigste skillet går 

mellom administrativt fastsatte pålegg og frivillige ordninger. I Forskrift om systemansvar er det gitt 

føringer for betaling av systemtjenester. Det er her definert hvilke tjenester systemansvarlig skal betale 

for og hvilke tjenester som ikke kvalifiserer til noen form for betaling. Forskriften sier at det i størst mulig 

utstrekning skal brukes virkemidler som er basert på markedsmessige prinsipper. For noen 

systemtjenester har Statnett organisert markedsordninger. Før gjennomgang av nåværende system- og 

balansetjenester (kapittel 5) belyses avveiinger som må foretas ved design av anskaffelse av system- og 

balansetjenester.   

Det er to viktige fordeler med markedsbaserte løsninger. For det første krever slike løsninger mindre 

informasjon. Anta at kostnadene ved å yte en bestemt systemtjeneste varierer mellom de ulike 

produsentene (av denne tjenesten). Det kan skyldes ulik teknologi (vindkraft versus vannkraft) eller 

variasjoner innenfor en teknologigruppe (ulik virkningsgradstap ved avvik fra best-punkt). Når 

kostnadene er ulike er det mest effektivt at de ulike aktørene produserer ulike mengder med denne 

tjenesten. For å få en effektiv ressursutnyttelse i et system med administrativt fastsatte pålegg, må en 

sentral myndighet (Statnett) kjenne de ulike kostnadsfunksjonene hos hver enkelt produsent i detalj. 

Videre vil markedsbaserte løsninger skape konkurranse som premierer både effektivitet og kreativitet 

for å søke å minimere kostnader. Konkurransen gir incentiver til å yte tjenesten effektivt og til å være 

kreativ med hensyn til nye løsninger.  
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Med en veldesignet markedsløsning, vil markedsprisen teoretisk inneholde den rette informasjonen. 

Generelt vil markedsprisen sende signaler til produsentene om den marginale verdien av 

systemtjenesten. Dersom denne er høyere enn deres kostnader vil de ønske å yte tjenesten. Dersom den 

marginale verdien er lavere, vil de la være å yte tjenesten.  

Den andre fordelen er at vi unngår strengere pålegg i Norge enn Norden for øvrig. Dersom dette skjer 

ved en inkurie kan dette bidra til at Norge bidrar med større andel til det nordiske markedet enn øvrige 

land uten å få kompensert for dette. Med en markedsbasert løsning vil kostnadene fremkomme tydelig.  

Innenfor hver av de to hovedkategoriene av innkjøpsordninger finnes det flere varianter. Disse er 

illustrert på figuren nedenfor og kort kommentert i de to følgende avsnittene.   

 

 

4.2.1 Varianter av administrativt fastsatte pålegg 

I noen situasjoner er det vanskelig å lage en markedsbasert løsning som gir et godt resultat. Det kan for 

eksempel skyldes at det verken er eller kan bli tilstrekkelig konkurranse. Da kan det være mer 

hensiktsmessig å bruke pålegg. Også systemtekniske eller administrative hensyn kan tilsi at det er bedre 

å ha pålegg eller krav. Administrative hensyn kan for eksempel være utfordringer knyttet til avregning 

eller når administrasjonskostnadene knyttet til en ordning overstiger nytten av å ha en markedsløsning. 

Statnett kan i henhold til Forskrift om systemansvar pålegge leveranse av visse typer av systemtjenester. 

Når bruk av pålegg vurderes som anskaffelsesmetode må det tas hensyn til hvordan dette treffer 

aktører i markedet med ulik nasjonalitet og teknologi. Pålegg bør også unngås dersom en type 

produksjonsteknologi (som vindkraft) må gjøre store investeringer for å møte pålegget mens en annen 

produksjonsteknologi kan levere utover sin andel til en billigere penge.  

Statnett kan videre gjøre vedtak om teknisk funksjonalitet i nye anlegg som påvirker anleggets evne til å 

levere system- og balansetjenester når anlegget er i drift. Det samme gjelder for anlegg som bygges 

om. Dette innebærer imidlertid ikke en generell plikt til å levere systemtjenester i henhold til den tekniske 

funksjonaliteten. 

Ingen betaling 

Administrative 

fastsatte pålegg Betaling (kostnadsbasert) 

Anskaffelse TSO 

behov 

Frivillig 

Gir incentiver 

(tariff) 

TSO kjøper gjennom: 

Pålegg; dekning pr fastsatt 

sats 

Frivillig; gruppeforhandlet 

dekning 

Pålegg; individuell dekning  

Frivillige avtaler (langsiktig, 

tilpasset) 

Nordisk markedsplass 

Norsk markedsplass 
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Statnett utgir veiledere for funksjonskrav (FIKS) i tillegg til at Statnetts praktisering av Forskrift om 

systemansvaret er tilgjengelig på internett (www.statnett.no). 

4.2.2 Varianter av markedsbaserte løsninger 

Statnett benytter flere anskaffelsesmetoder som kan klassifiseres som markedsbaserte.  

Statnett kan enten gi incentiver til å bidra, som ved utkoblbar tariff, eller anskaffe definerte volum 

gjennom forskjellige markedsorienterte tilnærminger. 

Statnett kan kjøpe tjenester på en norsk markedsplass eller en felles nordisk markedsplass. For produkter 

hvor det er felles nordisk markedsplass er TSOene ansvarlig for bidragene fra de enkelte land. Dvs. at 

Statnett anskaffer i Norge det totale volum som norske aktører skal bidra med i det nordiske systemet.  

Statnett kan også inngå enkelte bilaterale avtaler med aktører. Slike avtaler vil normalt være knyttet til 

nye tjenester i en innledende fase før generelle markedsordninger etableres eller ved svært spesielle 

produkter. 

4.3 Samspill mellom ulike tjenester 
En utfordring ved design av markeder eller andre ordninger for anskaffelse av system- og 

balansetjenester er i hvilken rekkefølge de skal anskaffes og hvordan de skal kompenseres (for 

eksempel betaling av beredskap og/eller aktivering).  

Rekkefølgen av anskaffelser er viktig fordi flere av produktene leveres fra de samme anleggene. Ideelt 

sett vil man kunne få det beste resultatet dersom man anskaffer ulike tjenester samtidig og kanskje 

samtidig med at spotmarkedet klareres. Da kan man se bruken av ressursene i sammenheng slik at man 

allokerer riktig. Imidlertid vil dette bli svært komplekst. I noen situasjoner kan det også være ønskelig å 

handle noen systemtjenester på lengre kontrakter.  

Ved tidlig anskaffelse vil man låse en del av den tilgjengelige funksjonaliteten i produksjonsapparatet 

opp mot en spesifikk tjeneste. Fra aktørenes side er det naturlig å ønske å allokere sine ressurser til ulike 

tjenester basert på hvilken inntekt de forventer å oppnå i ulike markeder/ordninger. For systemansvarlig 

vil det være avgjørende med en rekkefølge som sikrer tilgang på nødvendige ressurser i driftstimen. En 

tidlig allokering gir generelt sikrere tilgang, men ikke nødvendigvis en optimal ressursutnyttelse. For å 

oppnå en best mulig samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene samtidig som det oppnås en nødvendig 

driftssikkerhet i kraftsystemet, stilles det store krav til organiseringen av dette. 
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5 DAGENS SYSTEM- OG BALANSETJENESTER 

5.1 Balanseringen av kraftsystemet 
Balansering av kraftsystemet ivaretas av TSOen, med reguleringsinngrep definert som primær-, 

sekundær- og tertiærregulering, illustrert i figuren under. Definisjonene av de ulike fasene samsvarer 

med definisjoner brukt i tidligere UCTE og avviker fra de definisjonene som tidligere har vært benyttet i 

Nordel. I tillegg til å aktivere tilgjengelige ressurser ut fra behov har TSOen et ansvar for å sikre at nok 

reserver er tilgjengelig for å kunne dekke behovet i kraftsystemet til enhver tid. Dette ivaretas blant 

annet ved hjelp av reservemarkeder (kapasitetsmarkeder som RKOM og marked for frekvensstyrte 

reserver). 

Når Statnett planlegger balansering av kraftsystemet tas det utgangspunkt i de planer og prognoser 

som foreligger før driftstimen. Statnett kontakter aktuelle aktører for justering av kvartersplaner for 

produksjon 15 minutter fram eller tilbake dersom det er behov for det. Ved behov i pålastnings- eller 

avlastningstimer avtales at innfaset volum økes ved hjelp av InnfasingsReserve. De momentane 

ubalansene reguleres først ut ved hjelp av primærreguleringen. Ubalanser fører til at frekvensen avviker 

fra 50.00 Hz. Sekundærreguleringen vil (etter implementering av LFC i det nordiske systemet) sørge for 

at dette frekvensavviket nullstilles raskt og dermed frigjøres primærreguleringsressursene for regulering 

av nye ubalanser. Ved behov aktiveres manuelt tertiærregulering (regulerkraft) som tilsvarende frigjør 

sekundærreguleringsressurser. 

 

 

PRINSIPPSKISSE MED ANGIVELSE AV TIDSRESPONS FRA DE ENKELTE KATEGORIER AV RESERVE 
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5.2 Primærregulering 
For å kunne håndtere den momentane balansen mellom produksjon og forbruk er det etablert et 

omfattende kontrollapparat med automatisk regulering i kraftsystemet. Frekvensen (f) i kraftsystemet gir 

uttrykk for hvordan balansesituasjonen mellom produksjon og forbruk er til enhver tid i det nordiske 

synkrone system. Er sett-punktet for produksjonen høyere enn det momentane forbruket, vil frekvensen 

være høyere enn 50.00 Hz. Er sett-punktet for produksjonen lavere enn det momentane forbruket, vil 

frekvensen være lavere enn 50.00 Hz. Den umiddelbare reaksjon på en endring av produksjon eller 

forbruk fanges opp av den roterende massen i kraftsystemet. I neste omgang vil frekvensen endre seg 

noe som i sin tur aktiverer de frekvensstyrte reserver. Dette er kort fortalt utgangspunktet for behovet for 

primærregulering (i FoS omtalt som regulerstyrke). Denne reguleringen er fullt og helt knyttet til 

automatiske funksjoner. Dette innebÞrer at det m¬ vÞre óledigó effekt i de anleggene som skal levere 

disse tjenestene, og effekten må være tilgjengelig tilnærmet momentant.  

Primærreguleringsreservene deles inn i:  

Frekvensstyrt normaldriftreserve (FNR) 
Den frekvensstyrte normaldriftreserven skal være minst 600 MW for det nordiske synkronsystemet (norsk 

andel drøyt 200 MW). Reserven blir aktivert ved frekvensendring i området 49.9 Hz < f < 50.1 Hz. 

Ved en rask frekvensendring til 49,9/50,1 Hz skal reserven være opp/nedregulert innen 2-3 minutter. 

Frekvensstyrt driftsforstyrrelses reserve (FDR) 
Det skal finnes en frekvensstyrt driftsforstyrrelsesreserve av en slik størrelse og sammensetning at 

dimensjonerende feil ikke skal medføre en frekvens under 49,5 Hz i synkronsystemet. Dimensjonerende 

feil er normalt 1200 MW. Når det er tatt hensyn til nettets selvregulering kreves det ca. 1000 MW 

reserver totalt (norsk andel ca. 310-320 MW) for ved dimensjonerende feil å unngå frekvens lavere enn 

49,5 Hz.   

Frekvensstyrte reserver leveres primært fra produksjon men forbruk kan også delta med 

driftsforstyrrelsesreserve. Statnett har gjennomført FoU-prosjekter og dermed påvist at forbruk fra 

kraftintensiv industri og mellomstort forbruk kan bidra som driftsforstyrrelsesreserve. Intensjonen er at 

dette forbruket skal kunne delta i markedsordningen for FDR. 

5.2.1 Frekvensstyrte reserver ð grunnleveranse (pålegg, fastsatt sats) 

Forskrift om systemansvar sier at óSystemansvarlig kan pålegge konsesjonær å bidra med regulerstyrke og 

tilhørende roterende reserve innenfor produksjonsenhetenes tekniske begrensninger. Systemansvarlig skal 

betale konsesjonær for dette.ó 

Pga. nettstrukturen i Norge med relativt stor sannsynlighet for separasjon av mindre nettområder 

sammenlignet med hva som er tilfelle i mange andre land, er det nødvendig med distribusjon av de 

frekvensstyrte reservene i ulike deler av nettet. En grunnleveranse av tjenesten sikres derfor gjennom et 

krav til aktører med generatorer over 10 MVA om maksimal statikkinnstilling. Statnett fastsetter dermed 

en minimumsleveranse av frekvensstyrt reserve fra roterende produksjonsanlegg. Leverandørene kan 

levere mer reserve enn minimumsleveransen ved å innstille lavere statikk enn maksimal innstilling eller 

kjøre flere aggregater enn opprinnelig planlagt. Den økte leveransen kan anmeldes i markedet 

beskrevet nedenfor. All leveranse utover leveranse med tilslag i markedet, regnes som grunnleveranse 

og betales med fastsatt sats i henhold til innrapporterte volum. 

Det jobbes med å finne løsninger hvor dagens krav til grunnleveranse kan erstattes av andre ordninger 

som sikrer en viss distribusjon av reservene. 
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5.2.2 Frekvensstyrte reserver - markedsløsning (frivillig, norsk marked) 

Tilleggsbehov for frekvensstyrte reserver utover det som følger av krav til grunnleveranse fra 

produsentene, anskaffes i et etablert marked (fra 2008). 

Markedet består av et uke- og et døgnmarked. Aktørene velger om de vil delta i ett eller i begge 

delmarkeder. Aktørene kan også velge å stå utenfor markedet og likevel få betalt gjennom en fast sats 

for betaling for grunnleveranse. Ukemarkedet kjøres før elspotmarkedet og benyttes av de aktørene 

hvor denne rekkefølgen er mest hensiktsmessig, mens døgnmarkedet kjøres etter elspotmarkedet for å 

dekke órestbehovó etter energihandelen i elspot inklusive utvekslingsønsker fra andre TSOer. Denne 

oppdelingen er valgt i samråd mellom Statnett og produsentene for å unngå for stor omlegging av 

planlagt produksjon etter klarering i elspotmarkedet og for å sikre tilgjengeligheten på tilstrekkelige 

reservevolumer. Dette markedet ble satt i drift i januar 2008.  

Erfaringene viser at ukemarkedet fungerer tilfredsstillende. Døgnmarkedet lider imidlertid foreløpig av 

for liten likviditet og for få tilbydere. Tilbakemelding fra aktørene tyder på at årsakene er 

sammensatte. Delvis vises det til at markedet har relativt liten verdi for aktørene, mange har ikke de 

nødvendige personellressursene og nødvendige tilpasninger på IT-siden konkurrerer med flere andre 

prosjekter i en tid med mange endringer. Det må nok også generelt forventes at det tar noe tid å 

etablere nødvendig forståelse og nye prosedyrer på driftssentralene som i stor grad må håndtere 

markeder som klareres utenom kontortid.  

Det jobbes med en utvikling av det norske markedskonseptet som inkluderer en utvidelse til et nordisk 

marked. Bakgrunnen for dette initiativet er et ønske om en mer effektiv løsning for handel med 

primærreserve innenfor det synkrone systemet og en markedsløsning som ivaretar behovet for 

distribuerte primærreserver med en markedsbasert betaling for hele leveransen. 

5.3 Sekundærregulering 
I motsetning til hva som er vanlig på kontinentet er det ikke etablert ordninger for automatisk 

sekundærregulering i det nordiske synkronsystemet i dag. Derimot er det innført en manuell variant av 

dette, InnfasingsReserve i Norge. 

5.3.1 Automatisk sekundærregulering - LFC 

I 6.2.4 er det beskrevet at det planlegges å innføre denne tjenesten også i det nordiske synkrone 

systemet.  

5.3.2 Manuell sekundærregulering - InnfasingsReserve 

InnfasingsReserve er roterende reserve som tilbyder garanterer kan aktiveres med 1 minutt responstid 

når som helst innenfor kvarteret før en planlagt økning av produksjonen til en stasjonsgruppe. 

InnfasingsReserve er en frivillig ordning som produsenter i Norge kan ta del i. Det kvantum som 

Landsentralen og tilbyder blir enige om skal stilles som InnfasingsReserve, registreres og kompenseres 

etter en formel basert på midlere ukepris i elspot for området der stasjonsgruppen er lokalisert. Ved 

aktivering av InnfasingsReserve vil energivolumet denne oppkjøringen registreres og avregnes som en 

vanlig kvartersflytting. 

InnfasingsReserven er et balanseverktøy som vil samvirke med krav til kvartersverdier for 

produksjonsplaner, mulighet for kvartersflytting og regulerkraftmarkedet (RKM). Begrensningen ved de 

andre verktøyene er at de ikke gir tilstrekkelig mulighet til hurtig å endre produksjonen ved behov. 

InnfasingsReserven er et virkemiddel som gir Landssentralen mulighet for å sikre seg roterende reserve i 

kvarteret før en større planlagt effektendring i kraftsystemet.  
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5.4 Tertiærregulering 

5.4.1 Regulerkraftmarkedet (RKM) 

Regulerkraftmarkedet fungerer som et felles balansemarked for det nordiske kraftmarkedet i den 

forstand at regulerressursene (tertiære reserver) utnyttes felles, det vil se at de systemansvarlige 

selskapene kjøper nødvendige ressurser for å få kraftsystemet i balanse i regulerkraftmarkedet. 

Tilbydere i regulerkraftmarkedet anmelder pris for å forandre produksjon eller forbruk. 

5.4.2 Ordninger for å sikre tilstrekkelige driftsreserver i RKM 

Tilstrekkelig med reserver i systemet er nødvendig for å oppnå en sikker drift i driftstimen som kan 

håndtere feil og ubalanser i systemet. Håndteringen av dette er ulik i de nordiske land. I Norge sikres 

dette gjennom ordninger som sørger for at det alltid er tilstrekkelig volum i regulerkraftmarkedet slik at 

systemansvarlig kan ivareta sitt ansvar i hht. § 4 a) i forskrift om systemansvaret.  

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)  
I Norge har vi et regulerkraftopsjonsmarked (RKOM) som benyttes for å sikre at vi har nok 

regulerressurser tilgjengelig i den norske delen av regulerkraftmarkedet også i perioder med økt 

etterspørsel etter effekt, som i vintersesongen. RKOM opereres på sesong- og ukebasis og både 

produksjon og forbruk kan tilbys i RKOM.  

Bilaterale avtaler om reserver  
I tillegg til ordinært kjøp gjennom RKOM har Statnett tilgang til noe effekt gjennom det som omfattes av 

"Bilaterale avtaler". Dette er langsiktige (flerårige) avtaler mellom Statnett og aktører. Disse avtalene 

omfatter tilfeller hvor Statnett har bidratt økonomisk ved rehabilitering av produksjonsanlegg slik at 

installert effekt har øket. Som motytelse skal aktørene stille den økede effektmengde tilgjengelig for 

Statnett i regulerkraftmarkedet i avtaleperioden. Bilaterale avtaler omfattet tidligere også 

forbruksenheter som i henhold til bestemte vilkår stilte en viss mengde effekt tilgjengelig for Statnett.  

Statnett har innført et langsiktig produkt i RKOM (RKOM-sesong) fra sesongen 2009/2010 til erstatning 

for bilaterale avtaler som har utløpt. 

Avtaler om reserve i hht. St. prp. 52 
Som følge av St. prp. nr. 52 (1998-99) ble det inngått nye leieavtaler i 3 vassdrag. 

Myndighetsbestemte vilkår er blant annet at bedrifter som mottar energi fra bestemte kraftstasjoner i 

disse vassdragene, skal innenfor gitte rammer vederlagsfritt stille effektreserver til disposisjon for 

Statnett. Dette betyr at gitte effektkvanta skal anmeldes som bud i RKM til bedriftenes angitte priser. 

Ordningen utgjør til sammen 78 MW i årene 2007-2009, 104 MW i 2010 og 251 MW i årene 2011-

2020. 

5.5 Andre systemtjenester 

5.5.1 Lastfølge (kvartersflytting) 

Forskrift om systemansvaret sier at ó Systemansvarlig kan fremskynde eller utsette planlagt 

produksjonsendring med inntil femten minutter. Systemansvarlig skal betale produsenten for dette. Betalingen 

skal fastsettes med utgangspunkt i aktuelle markedspriser.ó 

Systemtjenesten lastfølge (kvartersflytting) innebærer en framskynding eller utsettelse av planlagt 

produksjonsendring med inntil femten minutter med den hensikt å få bedre samsvar mellom planlagt 

produksjon og forventet forbruksutvikling. Dagens markedsløsninger gir balanse for hver time, men det 

kan likevel bli store ubalanser innenfor timene. Spesielt i perioder med store endringer i totalt forbruk 
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(inkl. utveksling mot utlandet) kan dette medføre problemer for kraftsystemet. Det er da behov for å 

sikre balansen bedre også innenfor timen.  

Dersom man ønsker kvartersflytting frem i tid, skal Landssentralen informere aktøren minst 30 minutter før 

planlagt produksjonsendring. Tjenesten og betalingen for denne er i dag samordnet i Norden, hvilket 

også innebærer at alle nordiske TSOer er med å betale for dette.   

5.5.2 Systemvern (Nettsplitting, PFK og BFK) 

Forskrift om systemansvaret sier at óSystemansvarlig kan kreve installasjon og drift av utstyr for 

automatiske inngrep i kraftsystemet for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- 

og sentralnettet (systemvern). Systemansvarlig skal betale for kostnadene ved slike p¬legg.ó  

Systemansvarlig er ikke pålagt å dekke kostnader som påløper som en konsekvens av eventuell 

aktivering av systemvern. Systemansvarlig har imidlertid valgt å betale en sum per aggregat ved 

utkopling av kraftstasjoner (PFK) når det skjer som følge av slik aktivering.  

Når forbruk koples ut som følge av aktivering av systemvern, medfører dette KILE-kostnader for 

ansvarlig konsesjonær. Hvis et nettselskap finner det formålstjenlig, kan de inngå en individuell KILE-

avtale med sluttbrukere med forbruk > 400 MWh pr. år. Dette innebærer at nettselskapet godtgjør 

sluttbrukeren i henhold til avtalen og selv slipper KILE-kostnader. Hvis feil ved systemvern medfører 

uønsket utkopling av forbruk, vil eier av systemvernet normalt være ansvarlig konsesjonær. 

Systemansvarlig kan bli privatrettslig ansvarlig ved uaktsomhet. 

Nettsplitting 
Nettsplitting benyttes for å dele opp nettet ved kritisk overlast som regel som følge av utfall i 

kraftnettet. Denne typen systemvern øker overføringskapasiteten i nettet. Aktivering av systemvernet 

medfører som regel i seg selv ingen direkte kostnader utenom slitasje på effektbrytere som utfører 

koplingene. Det gis i dag ingen kompensasjon for dette. 

Produksjonsfrakopling (PFK)  
Systemvernet benyttes for å kunne øke overføringskapasiteten i nettet ved at utvalgte kraftstasjoner 

koples ut automatisk ved bryterfall eller kritisk overlast i nettet. Når aktivering av vernet medfører styrt 

utkopling av produksjon, blir dette godtgjort ved en todelt ordning som består av en fast årlig betaling 

for å delta i ordningen i tillegg til betaling ved frakobling av aggregater. 

Belastningsfrakopling (BFK) for å øke overføringskapasiteten i nettet 
Belastningsfrakobling benyttes også for å øke overføringskapasiteten i nettet. Systemvernet aktiveres 

som følge av utfall av bestemte linjer eller ved unormal spenning. Utkopling av forbruk som følge av 

aktivering av denne typen systemvern, kompenseres normalt ikke. Nettselskapet som er ansvarlig 

konsesjonær ved slik frakopling, kan imidlertid inngå individuelle KILE-avtaler med forbrukere.  

Belastningsfrakopling (BFK) ved svært lave frekvenser 
Frekvensstyrt belastningsfrakobling som inntreffer ved svært lave frekvenser, utenfor frekvensområdet 

som er ment å håndteres med driftsreserve, er en felles nordisk ordning som skal forhindre sammenbrudd 

i mindre eller større deler av kraftsystemet. Primært er hensikten å oppnå en rask gjenoppbygging av 

kraftsystemet etter alvorlige hendelser. Utkopling av forbruk som følge av aktivering av slike vern, 

kompenseres ikke men inngår i den generelle KILE-ordningen. Se forøvrig under 5.2 hvor utkopling av 

forbruk også kan inngå i primærreguleringsreserven som driftsforstyrrelsesreserve (FDR). 

5.5.3 Reaktiv effekt  

Forskrift om systemansvar sier at óProduksjonsenheter tilknyttet regional- og sentralnettet skal bidra med 

produksjon av reaktiv effekt innenfor enhetenes tekniske begrensninger. Systemansvarlig skal betale 
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konsesjonærene for pålagt produksjon av reaktiv effekt ut over de grenser som er fastsatt av 

systemansvarlig. Betalingen skal fastsettes med utgangspunkt i aktuelle markedspriser og et normalnivå på 

de ekstra påførte fysiske tap som produsenten blir påført.ó 

Reaktiv effekt er en lokal tjeneste knyttet til spenningen i nettet. Ulike nettkomponenter vil kunne bidra 

både til å levere og fjerne reaktiv effekt. Generelt gjelder at det i tunglast i nettet er behov for 

leveranse av reaktiv effekt mens det i lavlast er behov for å fjerne reaktiv effekt. Slike forhold 

håndteres i hovedsak ved hjelp av spesielle installasjoner som batterier, spoler og SVC-anlegg i tillegg 

til at uttak av reaktiv effekt fra sentralnettet i tunglast tarifferes med 12 mill kr pr. år.  

Når det gjelder raske endringer i spenningen i nettet pga. plutselige hendelser vil imidlertid 

produksjonen kunne gi et viktig bidrag til å stabilisere forløpet slik at mer alvorlige hendelser unngås. 

Det tilstrebes derfor at produksjonsenheter normalt skal ligge med null-leveranse av reaktiv effekt for å 

kunne både øke og redusere spenningen raskt.  

En variabel betalingsmodell har blitt utviklet for anvendelse ved tilfeller av høy og systematisk utveksling 

av reaktiv effekt.  I samsvar med FoS er det inkludert elspotpris og en generell tapskoeffisient i 

modellen. Reaktiv effekt betales etter en fast betalingsmodell basert på installert generatorytelse (MVA) 

og en variabel betalingsmodell basert på måledata. Variabel betalingsmodell er foreløpig kun aktuelt 

etter vedtak av eller nærmere avtale med systemansvarlig.  

5.6 Funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) 
En viktig del av arbeidsoppgavene som tilligger systemansvarlig, er å fatte vedtak i medhold av 

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, deriblant § 14 Planlegging og idriftsettelse av tekniske 

anlegg i kraftsystemet.  

FoS § 14 omfatter alle anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, samt produksjonsenheter i 

distribusjonsnettet. Nye anlegg og endringer i eksisterende anlegg skal ha funksjonalitet for å bidra til 

tilfredsstillende leveringskvalitet og en effektiv utvikling og utnyttelse av kraftsystemet. FIKS er et 

dokument som er ment å være en veileder for konsesjonærer som planlegger nye anlegg eller endringer 

i eksisterende anlegg. Veilederen skal informere om hvilke tekniske løsninger, funksjonalitet og 

innstillinger som normalt kreves i vedtak etter FoS §§ 14 og 20, herunder også gjeldene funksjonskrav til 

produksjonsanlegg med hensyn til å kunne levere systemtjenester. 

Systemansvarlig kan med hjemmel i FoS pålegge konsesjonærer å bidra med ulike systemtjenester. Selv 

om det innføres markedsbaserte ordninger for anskaffelse av systemtjenester vil kravene til slik 

funksjonalitet bestå av hensyn til driftssikkerheten i kraftsystemet.  

5.7 Overlapp i produktspesifikasjon for ulike system- og 
balansetjenester 

Det er en utfordring å oppnå en riktig oppsplitting av de ulike tjenestene slik at samme ressurs ikke 

omsettes flere ganger samtidig som ressursene utnyttes optimalt til ulike formål.  

Et eksempel på denne problemstillingen er at det i Norge i dag ikke er en direkte kopling mellom 

forpliktelser for regulerstyrke (Marked for frekvensstyrte reserver), konsekvenser av aktiveringer i RKM 

og oppdelingen av timesplaner for produksjon i kvartersplaner. I Sverige er disse forhold koplet slik at 

tilslag i regulerstyrkemarkedet kan begrense aktørenes muligheter til å levere bud i RKM eller i elbas. 

Med en slik ordning får man en sikrere tilgang på den frekvensstyrte reserven. En slik kopling vil 

imidlertid komplisere mer i Norge enn i Sverige fordi vi har vesentlig mer oppdeling i kvartersplaner 

samt at aktørene i RKM er flere og mindre. Så langt har det ikke vært en slik direkte kopling mellom 

markedet for frekvensstyrte reserver og RKM/kvartersplaner på produksjon. En konsekvens av dette 
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valget er at Statnett må benytte en margin i anskaffelsen av reservevolum for å kunne sikre at 

minimumskravet tilfredsstilles til enhver tid.  

Et annet eksempel er reservevolumer i forbruk, for eksempel i industribedrifter, som teoretisk kan ha 

avtaler med Statnett for leveranse av frekvensstyrt normaldriftsreserve (FDR), bud i RKM og som 

utkoplingsobjekt for systemvern med samme reservevolum. Enhetene kan også ha en tariffreduksjon for å 

stille utkoplingsvolumer til disposisjon for systemansvarlig. I slike tilfeller må Statnett vurdere faren for 

samtidighet av ulike behov og en prioritering mellom aktuelle produkter må eventuelt gjøres i samråd 

mellom Statnett og aktøren. Leveranse av flere slike overlappende produkter vil kreve en detaljert 

løpende overvåking av om aktøren er leveringsdyktig med de ulike produktene. 

Enkelte systemtjenester er alternativ til implementering av andre ordninger eller til mer kostbare 

investeringer i nettet. Eksempler på dette er en utviklet ordning for kvartersplaner på produksjon og 

mulighet for justering av kvartersplanene i stedet for å implementere kvartersavregning og bruk av 

produksjonsfrakobling (PFK) og belastningsfrakobling (BFK) for å øke overføringskapasiteten i nettet i 

stedet for å investere i nye linjer. Slike løsninger følger intensjonen i Forskrift om systemansvar om at 

systemansvaret skal utøves på en samfunnsmessig rasjonell måte.   
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5.8 Sammenstill ing av system- og balansetjenester 

5.8.1 Sammenstilling av prinsipper for anskaffelse og aktivering av produktportefølje 

For å forstå hvordan de ulike produktene virker, og hvordan de kan betraktes i en sammenheng er det 

viktig å ha en god forståelse av når de ulike tjenestene (reservene) anskaffes og når de aktiveres. De 

fleste tjenestene anskaffes før driftsøyeblikket og aktiveres, automatisk eller manuelt, etter en hendelse. 

En hendelse kan være en feil eller at ubalanse oppstår som følge av avvik fra aktørenes planer.  

 

 

 

 

Reserver er i noen grad sikret langsiktig gjennom bilaterale avtaler men sikres først og fremst gjennom 

markedsløsninger som RKOM-sesong, RKOM-uke og ukemarked for primærreserver. Etter elspotklarering 

kjøres døgnmarked for primærreserver. Handel i elbas kan foregå fram til en time (i Norge to timer) før 

driftstimen. 45 minutter før driftstimen er det endelig frist for bud i regulerkraftmarkedet og frist for 

innsending av endelige produksjonsplaner.  

Oversikt over tilgjengelige bud til regulerkraftmarkedet oppdateres løpende og fra 45 minutter før 

driftstimen starter operatørene tilpassing av produksjonsapparatet til forventet forbruksutvikling gjennom 

kvartersflytting av produksjonsplaner.  

Når driftstimen starter ved t=0 skal det være balanse mellom produksjon og forbruk. Nødvendige 

reserver for å håndtere ubalanser som kan oppstå i driftstimen skal være tilgjengelige.  

 


