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HORINGSUTTALELSER TIL NETTUTVIKLINGSPLAN 2017 —— ORG.NR:: NO-887 059 729

Vi viser til utkast til Nettutviklingsplan 2017 (NUP 2017), som ble sendt pa offentlig haring
26. april 2017, med frist for innspill 31. mai. Statkraft har valgt & inndele vare kommentarer
i tre deler: en generell del, en landsdelsrelatert og dernest anleggsspesifikke kommentarer.

Generelle kommentarer

Statkraft er positiv til at nettutviklingsplanen har blitt utarbeidet og at planen na blir sendt ut
pa hgring. Nettutviklingsplanen har stor betydning for Statkraft og fremtidens kraftmarked.
Kontakt med aktgrene under utarbeidelsen og i haringsprosessen er viktig for a fa
informasjon og for & kunne komme med synspunkter. Det er derfor viktig at Statnett legger
ut planen i god tid far kontaktmgter (Kraftsystemmgtene) slik at deltagere kan forberede
seg godt. Det ble ikke gjort i ar. Gitt NUPens viktighet og behov for intern koordinering og
bearbeiding har Statkraft opplevd at hgringsfristene har vaert for kort.

Statkraft statter at Statnett har fokus pa kostnadseffektivitet, bade nar det gjelder hva som
skal gjgres og hvordan dette gjennomferes. Vi erfarer fra konkrete prosjekter at det
fremdeles er potensial for gkt kostnadseffektivitet i gjennomfaringen og vi statter et enda
starre fokus pa hvordan lgsningen skal konkluderes og kostnadene fordeles. Statkraft
gnsker starre tydelighet rundt prosessen for valg av lgsninger og at det gis en mulighet for
bergrte parter til bade & pavirke de konkrete lgsningene og a reservere seg fra ugnskede
og ungdvendig kostbare Igsninger.

Statkraft statter gnsket om a spre investeringene mer ut over tid for a redusere risikoen for
ineffektivitet og kostbare lgsninger. Bedre spredning av investeringer over tid vil fgre til gkt
utnyttelsen av eksisterende anleggs levetid, samt gi ny viktig informasjon inn i den videre
prosessen ettersom man da kan erfare hvordan de enkelte gjennomfgrte prosjektene
virker inn i markedet og pa flyten i nettet. Vi erfarer at Statnett gnsker & etablere nye
nettstasjoner, og nedlegge eksisterende, basert pa forventninger om nye kraftverk i
underliggende nett. | den forbindelse er det viktig ogsa a ha et realistisk anslag pa hvilke
kraftverksprosjekter som faktisk vil blir realisert.

Landsdelsrelaterte kommentarer

NO4

Nar det gjelder Statnetts planer for utvikling av nettet er vi spesielt opptatt av vedvarende
kapasitetsbegrensningene ut av NO4. Statnett ferdigstiller i &r oppgraderingen av en av de
to 300 kV fra Nordland til Midt-Norge, til 420 kV. Det gker kapasiteten med 100-200 MW.
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Den andre er en simplex ledning fra 1960 tallet som ma erstattes med ny ledning (fra
Nedre-Ra@ssaga til Namsos). Den ligger ikke inne i planen. Produksjonskapasiteten gkte
100 MW med Nedre Ragssaga og ytterliggere 150 MW er under bygging. 300 MW
vannkraft og 700 MW vind har fatt konsesjon mens 1100 MW vannkraft og 350 MW
vindkraft er til behandling, iht NUP’en. Statnett sier at to 420 kV-ledninger mot Midt-Norge
ikke er nok til & fierne flaskehalsene ut av omradet ved en stgrre utbygging av fornybar,
men nettforsterkninger mot Sverige og evt Finland ma ogsa gjennomfares. | tillegg er det
usikkerhet knyttet til nettforsterkninger gjennom Midt-Norge med bl.a. kabel over
Trondheimsfjorden (Afjord-Snilldal) og oppgradering av Kleebu-Surna, men dette forventes
iht NUP“en ferdig innen 2028. Det er viktig at Statnett bade planlegger hva som kan gjares
for & redusere kapasitetsbegrensningen ut av NO4 og at det informeres om situasjonen. Vi
mener at Statnett bar gjennomfgre egne analyser for & kartlegge alternativer, deres
kostnader og nytte, inkludert gkning av overfgringskapasitet.

Pst-Vest-korridoren

| tidligere planer, eksempelvis NUP 2013, heter det at alt 300 kV nett skal oppgraderes til
420 kV pa sikt (ref side 21), og at konsesjonzerer ma ta hensyn til dette i forbindelse med
rehabiliteringsprosjekter. Vi oppfatter at det etter NUP 2015 og i utkast til NUP2017 ikke
lenger er gjeldende. Statkraft har behov for forutsigbarhet om fremtidig
spenningsoppgradering for & kunne ta gode investeringsbeslutninger, og vi etterlyser
derfor tydelighet om hvordan beslutningsprosessen for spenningsoppgradering i gst-vest
korridoren skal skje.

Anleggsspesifikke kommentarer

1. Mauranger — Jukla — Eidesfoss er planlagt endret til 132 kV ca. 2020, men blir driftet
pa 66 kV til innestengt kraft i Herand i Jondal kommune er utbygd. Vi savner
informasjon om dette medfarer ny 132 kV trafo, nytt 132 kV koblingsanlegg og nye
132 kV kabler. Eidesfoss er et knutepunkt, en trafostasjon, som Statnett eier og som
er lokalisert i samme kommune med forbindelse til Jukla. Dette er ikke en del av
nettutviklingsplanen, men bgr tilpasses mhp. nedtransformering i Mauranger og
nedetidskoordinering til de arbeidene som ligger i nettutviklingsplanen: Samnanger —
Mauranger — Blafalli.

2. Forre koblingstasjon vil kunne bli avviklet i 2030 i fglge nettutviklingsplanen. Dersom
Statnett legger ned 300 kV til Farre, mister Stglsdal sin tilkoblingsmulighet til 300 kV
fra 66 kV i Fgrre. Da ma 66 kV i Farre kobles sammen mot 66 kV som gar til
Hjorteland. Det blir en lang linje og det ma avklares hvorvidt den er dimensjonert for
pumpedrift i Stglsdal og Hjorteland, og levering av kraft fra Stglsdal. Pumpedriften er
s& omfattende at det kan bli problematisk & holde spenningen. En slik Igsning betyr at
forbindelsen fra Stalsdal ma ga via Hjorteland, og via 66 kV regionalnett hos Suldal e-
verk. Blafjell pumpe vil ved en utbygging ogsa ligge mot dette nettet. Denne lgsningen
ma planlegges/utredes ngye i samarbeid med Statkraft.

3. 300 kV Mauranger — Samnanger blir byttet til ny 420 kV fra Samnanger som ikke
lenger gar til Mauranger. Den blir sannsynligvis driftet pa 300 kV inntil videre.
Konsesjonssgknad er planlagt i 2018 (var tidligere 2017), idriftsetting i 2024. Basert pa
nettplanen kan det se ut som at det er noe usikkert om det blir denne Igsningen. Det
er viktig for Statkraft & fa klarhet i teknisk lgsning da det kan fa gkonomiske og
tekniske konsekvenser for Statkraft.

4. Saurdal er under ombygging. Sa langt blir ikke Statkraft pavirket vesentlig av dette.
Stasjonen oppgraderes mhp 22 kV. Pa sikt planlegges oppgradering av forbindelsene
Sauda — Saurdal og Saurdal-Fgrre-Lyse til 420 kV. Det planlegges med autotrafo mot
nytt 420 kV anlegg mot tidligere 300 kV felt mot Sauda, i tillegg til T7 (autotrafo 1000
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MVA mot Kvilldal 300/420). Det vil medfare modifikasjoner og tilpasning mellom GIS
anlegg og kontrollanlegg. Statkraft forventer at grensesnittene pa 300 kV i Saurdal
forblir uendret, og at pumpestart tas hensyn til.

NorthConnect (privat foretak) planlegger en 420 kV kabel fra Skottland til Norge.
Statnett har anbefalt landtilkobling i Sima. Statnett skal etter det Statkraft forstar
utrede dette naermere hasten 2017. Det planlegges en transformator for
nedtransformering 420 kV til 132 kV i Sima for & bedre forsyningssikkerheten i
Hardanger. Denne er ikke nevnt i planen. Den er av betydning for
forsyningssikkerheten mhp. lokalforsyning til Statkraft sine installasjoner i omradet,
samt levering av kraft fra smakraftverkene i omradet.

Oksla, driftes pa 300 kV. Forventet gkt forbruk (kraftintensiv industri) i Odda er inntil
300 MW. Det er ingen konkret plan om endring av spenningsniva. Prosessen med
oppdeling i nett og produksjon i Oksla ber fortsette slik at dette er pa plass fgr en
eventuell oppgradering.

Vinje, Songa, Kjela, Lio er ikke nevnt i nettutviklingsplanen. Det har tidligere veert
annonsert oppgradering av gst-vest-forbindelsene til 420 kV. Dersom dette ikke lengre
er noe som skal hensyntas ved Statkrafts oppgraderinger av transformatorer, kabel og
bryteranlegg ber dette komme fram i planen. For Vinje og Tokke forventes
oppgradering av kabelforbindelser mellom hovedtransformator sentralnett, samt 6 av 7
hovedtransformatorer innen 10 &r. Det kan nevnes at Lio trafo som kom pa drift nd i
vinter er bestilt for & kjgre 300 KV alternativt 420 kV. Statkraft forstar at Vemorktoppen
ogsa er forberedt for 420 kV, med forventet idriftsettelse i 2018.

Nore I, her gjares det et eget arbeid med Statnett, Glitre og Skagerak mhp.
nettutvikling i gvre Buskerud og avvikling av 300 kV nett i omradet. For Statkraft vil det
sannsynligvis medfare at all produksjon i Nore | leveres mot 420 kV nett. For Statkraft
vil det veere av betydning at dette koordineres med rehabilitering av 420 kV anlegg i
Nore |, med eventuell tilhgrende ombygging av Ringeriksfeltet for & kunne ta i mot
halvparten av kraftproduksjonen fra Nore I. Et annet alternativ er & koble produksjonen
mot 132 kV regionalnett, dersom forlengelse av 132 kV regionalnett fra Nore Il, og
transformering 420/132 kV etableres i Nore |. Disse alternativene er til utredning.
Innspill skal gjennomgas i september. Dette er ikke nevnt i nettutviklingsplanen. Dette
burde vaert nevnt, da det er viktig for alle akterer tilknyttet sentral og regionalnett i @vre
Buskerud at dette arbeidet har fokus framover.

Sogndal- Aurland. Statkraft merker seg at den planlagte oppgraderingen mellom
Sogndal og Aurland er utsatt. Statnett forventet at denne ville bli en betydelig
flaskehals i framtida med Vindkraft i Midt-Norge og nye kabler til utlandet som gir
betydelig starre transmisjonsbehov pa Vestlandet. Vi frykter at dette vil gi redusert
overfgringsmuligheter for en del av Statkrafts kraftverk, og dermed et gkonomisk tap
for oss.

Sor for Balsfjord. Omradet har i dag et stort kraftoverskudd, mens omradet nord for
Balsfjord har kraftunderskudd i tunglastperioder. Statkraft mener det méa utredes
hvordan nettet i Nord Norge, eventuelt med nye mellomriksforbindelser, kan utbedres
slik at den godt regulerte kraftproduksjonen sgr for Balsfjord kan nyttiggjeres lenger
nord i landsdelen. Vi viser for gvrig til hva vi tidligere i brevet har tatt opp under NOA4.
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Statkraft vil understreke viktigheten av at transmisjonsnettet videreutvikles basert pa krav
om samfunnsgkonomisk lennsomhet av prosjektene. For omrader med forventet langvarig
kapasitetsbegrensninger er det viktig at man utreder ngdvendige forsterkninger for &
redusere kapasitetsbegrensningene og tilhgrende kostnader. Dersom man finner at det er
samfunnsgkonomisk ulgnnsomt & utbedre begrensningene er det viktig at Statnett ogsa
informerer aktgrene om situasjonen for & gi best mulig grunnlag for & vurdere Iannsomhet

av mulig nye kraftprosjekter.

Statkraft haper pa et tett og tidlig samarbeid med Statnett om prosjekter som har betydning
for oss.

Med vennlig hilsen

for Statkraft AS
ifd€ Bakken

Konserndirektar Power Generation

SIDE: 4/4



