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Oversikt
1. Dagens kraftsystem

• Oversikt region vest
• Tiltak under gjennomføring
• Investeringsbesluttede tiltak

2. Drivere for nettutviklingen
• Forbruk: Elektrifisering av sokkelen, 

datasenter.
• Ny fornybar: lønnsom vindkraft
• Simuleringer: hvordan endres flyten?

3. Planer i vest: 
• Gjennomgang av delområder

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Oversikt, region vest i dag

• I nettutvikling i Statnett utgjør "Region vest":
• SFE (14)
• BKK (13) 
• HKN (12) 
• Lyse (11) 

Kjennetegn på dagens områder i vest:
• SFE: mye regulerbar vannkraft, og stort 

produksjonsoverskudd
• BKK og HKN har stort forbruk langs kysten 

(industri/husholdninger) og stor vannkraft 
lengre øst i områdene 

• Utenlandsforbindelser i sør/sør-vest
• Stor flyt i nord-sør retning

PrisområderKSU-områder

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

• Økt transformering i Ålfoten 
legger til rette for økt fornybar 
produksjon.

• Modalen-Lindås (BKK) styrker 
forsyningssikkerheten i ytre 
del av BKK-området

• Reinvesteringer i Hove og 
Røldal utbedrer tilstand

• NSL og Nordlink knytter 
sammen UK og Tyskland og 
gir økt handelskapasitet

Fremtiden er elektrisk

North Sea Link (2021)

Vestre korridor, Pakke 1&2 // 3 (2021 // 22)

Under gjennomføring i region vest

Røldal, reinvestering (2019)

Hove reinvestering (2019)

Bjerkreim stasjon (2019)

Ålfoten økt transformeringskap. (2019) 

Modalen-Lindås (BKK 2019)

Nordlink, Tyskland/Norge (2020)



• Åpen informasjon / Public information

Investeringsbesluttede prosjekter pr. februar 2019 
(oppstart ikke besluttet)

• Ny stasjon i Leirdøla 
muliggjør ny småkraft og 
nytt forbruk

• Økt transformerings-
kapasitet i Mauranger 
muliggjør tilknytning av ny 
fornybar produksjon

• Lyse-Fagrafjell øker 
forsyningssikkerheten i 
Stavangerområdet

Fremtiden er elektrisk

Ørskog-Sogndal (restarbeider) (2019)

Leirdøla Reinv./Økt transf. (2023)

Mauranger økt transf. (2020)

Lyse- Fagrafjell (2024)
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Drivere for videre nettutvikling
• Ny produksjon: 

• Vindkaft blir lønnsomt
• Vannkraft (småkraft og utvidelser)
• NVEs høringsversjon av nasjonal ramme for 

vindkraft gir føringer for bransjen dersom den vedtas

• Nytt forbruk
• Elektrifisering av sokkelen, 

• Drøyt 400 MW har søkt tilknytning i BKK.
• Omtrent 350 MW på Haugalandet. 

• Datasenter (bruk slide fra Halvor)
• Industriutvidelser og nyetableringer



• Åpen informasjon / Public information

Planer om datasenter i vest reduseres fra høyt nivå

• Totalt omsøkt i Vest: 1470 MW (2018-nå)
• Hvorav 370 MW i BKK 
• Og 1100 MW i SFE. 

• Gitt tilknytning: 
• 310-360 MW i SFE og BKK samlet sett.
• Store planer i SFE er kraftig redusert

• Under behandling: 
• Ca.160 MW

• Mindre og/eller mer usikre planer om datasenter i HKN 
og Lyse-områdene



• Åpen informasjon / Public information

Vi forventer mer flyt nord-sør på Vestlandet 
• Flere årsaker til at flyten øker – kabler og lokal produksjon viktigst 
• Forbruksvekst Sogn og Fjordane/BKK vil kunne avlaste nord-sør flyten
• Flyten er høyest i sommerhalvåret ved stort produksjonsoverskudd



• Åpen informasjon / Public information

Relativt små prisforskjeller på tross av økt flyt
• Sogndal-Aurland øker kapasiteten over Sognefjorden med ca. 400- 500 MW

• Lavere pris i NO3 skyldes også flaskehalser i Gudbrandsdalen og mot Sverige
• Vi har forutsatt noe mer bruk av produksjonsfrakobling enn i dag

• Temperaturoppgradering av Mauranger-Blåfalli gir noe økt kapasitet 
• Selv om Mauranger-Samnanger kan være flaskehals er prisforskjellen mot NO2 liten



• Åpen informasjon / Public information

Forbruksvekst i BKK gir økt flaskehals over Sognefjorden
• Vi har sett på konsekvensen av å øke forbruket i BKK med 5 TWh mot 1 TWh i basis
• Gir økt flaskehals over Sognefjorden, men reduserer flyten sørover fra Samnanger
• Ved stor forbruksvekst snur flyten på Samnanger-Mauranger og det kan blir 

flaskehals også nordover
• Er et argument for å se på mulighetene for å flytte tilknytning av nytt forbruk til nord 

for Sognefjorden



• Åpen informasjon / Public information

Rom for mye produksjon før Sogndal-Sauda begrenser
• Nasjonalramme: plass til 5 TWh ny produksjon nord for Hardangerfjorden før det 

oppstår vesentlige flaskehalser i 300 kV nettet på Vestlandet
• Dersom NorthConnect realiseres gir det rom for mye produksjon i BKK uten at det 

oppstår flaskehals
• Haugalandet godt egnet for ny produksjon

Flyt Samnanger-Mauranger med 5 TWh ekstra vindkraft i BKKFlyt over Sognefjorden med 5 TWh ekstra vindkraft i SFE
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Under planlegging: SFE-KSU området

Sted, datoFremtiden er elektrisk 14

Ledning:
• Aurland-Sogndal, 

spenningsoppgradering (NVE feb.2019. drift+4)

Stasjonsprosjekter under planlegging:
• Moskog, økt transformering
• Fortun, fornyelse
• Borgund, transformering (drift 2022)

Tatt BP3 og fått 
konsesjon

Under planlegging

Stasjon under 
planlegging

300 kV

420 kV
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BKK-området: ikke tilstrekkelig kapasitet til stort nytt forbruk

• Studie av transmisjonsnettet i området høsten 2018
• Ytre ring gir økt forsyningssikkerhet, men:

• Liten margin til N-1 kapasiteten
• Revisjoner kan kreve utkobling av forbruk

• Økt forbruk utløser behov for å vurdere tiltak i nettet
• Øke kapasiteten i eksisterende nettstruktur
• Vurdere ytterligere tiltak  som tilrettelegger for stor 

forbruksøkning 

Forenklet skisse av transmisjonsnettet vest for 
Modalen-Evanger og Samnanger



• Åpen informasjon / Public information

Planer i BKK-området: forbruk og produksjon

• Forbruk: ca. 670 MW (inkl usikre planer)
• Ca. 550 MW søknader
• Ca. 420 MW av disse er vest for Kollsnes-

/Mongstadsnittet

• Mye ny produksjon har fått konsesjon
• Ca. 140 MW småkraft
• Ca. 50 MW vannkraft – under bygging
• 100-250 MW vindkraft (til behandling hos OED)

• Ikke driftsmessig forsvarlig å knytte til 
omsøkt forbruk vest for Kollsnes-
Mongstadssnittet

• Noe om veien videre?



• Åpen informasjon / Public information

Under planlegging, BKK-området
• Ledningsprosjekter

• "Ytre ring": Modalen-Lindås, des 2019
• Samnanger-Mauranger (på vent)

• Stasjonsprosjekter
• Samnanger, økt transformering (drift 2020)
• Dale, reinvestering (tidligfase)
• Arna, reinvestering (tidligfase)

• Vi jobber videre med tilknytning av enkeltkunder i
• Dale (svart ut)
• Haugsvær
• Kollsnes (svart ut)
• Samnanger (svart ut)
• Lindås 

Fremtiden er elektrisk Tatt BP3 og fått 
konsesjon

Stasjon under 
planlegging

Stasjon tatt BP3 og 
fått konsesjon

300 kV

420 kV
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• Trinnvis utvikling av nettet på Haugalandet 
• Trinn 1, reaktiv kompensering og 

temperaturoppgradering. 
• Trinn 2, ny ledning (Blåfalli/Sauda) vil tilrettelegge 

for stor forbruksvekst. 
• Trinn 3,  oppgradering til 420 kV drift i hele 

ringen. Tiltakene i trinn 1 er snart gjennomført.

• Dersom Hydro fullskalaanlegg ikke realiseres, er 
det foreløpig usikkert om tiltak er nødvendig. 

• Andre forbruksplaner i området kan imidlertid 
utløse behov for tiltak.

• Vi har egen prosess med aktører i området som 
har forbruksplaner

• Statnett har konsesjonssøkt tiltak for økt 
transformering i Åsen stasjon. Tiltaket 
tilrettelegger for økt forbruk

Fremtiden er elektrisk

Haugalandet: Ikke tilstrekkelig kapasitet i nettet for å møte stor 
forbruksvekst 

300 kV

420 kV



• Åpen informasjon / Public information

• Behov for økt forsyningssikkerhet i 
Stavanger

• Lyse Fagrafjell: 
• Mer om dette i neste presentasjon, 

v/Lars Martin Hytten

• Konsesjonsgitt vindkraft på ca 880 MW
• Vi har bygget/bygger nye stasjoner i 

Ertsmyra og Bjerkreim: muliggjør tilknytning 
av mye vindkraft

• Ca. 750 MW fått tilknytning
• Sandnes vindpark: 90 MW 
• Gilja vindpark: 135 MW (konsesjonsgitt 

OED, søkt økning)

• Ca. 250 MW konsesjonsgitt vann/småkraft

Lyse-området: Behov for økt forsyningssikkerhet og stort 
vindkraftpotensiale

300 kV
420 kV

ErtsmyraTonstad

Lista

Åna-SiraKjelland

Bjerkreim

Fagrafjell

NorNed
700 MW

NordLink
1400 MW

Tjørhom

Stølaheia
Lyse

Sauda

SaurdalHylen

Bærheim

Kvinesdal

(Stokkeland)



• Åpen informasjon / Public information

Nye nettsider med mer informasjon om 
prosjekter i Vest
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