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Innvilget dispensasjon fra bakkeavstandskrav ved oppgradering av 300 kV
Duplex-ledninger

Vi visertil Deressøknadomdispensasjonav 27.06.2014.

I veiledningtil § 6-4 i forskriftav 20. desember2005 om elektriskeforsyningsanlegg(fet) er detgitt
mulighettil å benytteforskriftav 18. august1994 for elektriskeanlegg- forsyningsanlegg(fea-f) for
krav til avstander,kryssingerognærføringerved oppgraderinger.Somoppgraderingregnesi denne
sammenhengbl.a. spenningsoppgradering.Dennemulighetgjelderfremtil 2016.

Statnettsøkeromenikke-tidsbegrensetdispensasjonfrabakkeavstandskravetangitti veiledningtil fef §
6-4 for de ledningeneoppgitti søknadensvedlegg2, slik at bakkeavstandskraveneblir i henholdtil fea-f
(1995). Statnetthar i søknadensvedlegg2 gjortenrisikovurdering.I søknadenbegrunnesønsketom
dispensasjonmedat redusertebakkeavstandervil gi betydeligesamfunnsmessigefordelerog at
ulempeneved en dispensasjonansessommarginale.Linjenedetsøkesdispensasjonfor og somer
risikovurdertgjelderfølgende:

Ledning Lengde (km) Satt i drift
Kvinen Solhom 19,9 1981
Kvinen Roskrepp 12,0 1982
Duge Roskrepp 17,9 1979
Modalen Refsdal 39,1 1986

Jostedal Leirdøla 10,8 1989

Vemorktoppen Flesaker 81,8 1969
Hof Tveiten 32,4 1969
Flesaker Hof 22,0 1969

Hamang Sylling 16,8 1990
Frogner Furuset 20,7 1978

Frogner Røykås 15,8 1974
Balbergskaret/T Vang 59,8 1971
Minne Vang 54,5 1982
Frogner Minne 48,1 1983

Aura Vågåmo 98,1 1973
Sum lengde 549,2 km

DSB kan ved særligeforholdgi dispensasjonfra fef, jf. fef § 1-4. Dispensasjonkan gisdersomsærlige
økonomiske,tekniske,miljømessigeeller lignendeforholdtilsier dette.Det er enforutsetningfor
dispensasjonatetforsvarligsikkerhetsnivåopprettholdes.
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DSB har gjennomgått risikovurderingen og gir med dette Statnett dispensasjon fra fef§ 6-4 og
bakkeavstandskravet gitt i veiledningen for de angitte ledningsanleggene.

Det forutsettes at det under prosjektering av hvert enkelt anlegg og på spesielt utsatte steder gjøres
grundige risikovurderinger, slik at anleggene i sin helhet har tilstrekkelig avstand til omgivelsene for å
unngå fare allmenheten og materielle verdier.

Vi gjør oppmerksom på at De i henhold til forvaltningsloven kan påklage dette vedtaket til .lustis- og
beredskapsdepartementet innen 3 uker etter at denne underretningen er kommet fram. De har også rett til
å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ I8 og 19. En eventuell klage skal sendes til
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Med hilsen
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